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Введение
Приёмниками электроэнергии собственных нужд (СН) 
подстанций являются различные силовые и электрон­
ные устройства. Ряд приёмников СН выполняет ответ­
ственные функции: защита, управление, сигнализация, 
телемеханика, автоматика, и даже кратковременный 
их отказ в работе может привести к частичному или 
полному отключению подстанции.
Надёжность работы приёмников СН связана с ря­
дом факторов, одним из которых является электро­
магнитная совместимость (ЭМС). Необходимость её 
обеспечения обусловлена высоким уровнем электро­
магнитных помех (ЭМП) на подстанциях и высокой 
чувствительностью к ним ряда устройств.
Задача по обеспечению ЭМС приёмников СН долж­
на решаться на стадии проектирования. Для реконстру­
ируемой подстанции перед началом проектирования 
необходимо провести обследование действующей си­
стемы СН и на основании полученных данных и выяв­
ленных недостатков разработать проект. Такой подход 
позволяет обеспечить ЭМС приёмников СН наиболее 
эффективно и с минимальными затратами. Требова­
ния к разработке проекта на основании проведённых 
исследований электромагнитной обстановки (ЭМО) 
СН подстанции устанавливаются как белорусскими 
стандартами [1, 2], так и российскими [3, 4].
В статье описан опыт авторов по проведению об­
следования ЭМО СН на подстанциях напряжением 110 
и 330 кВ, приведены требования к СН в технических 
нормативных правовых актах, анализируются основные 
несоответствия ЭМС потребителей СН и причины их 
возникновения.
Потребители
Потребителями системы СН могут быть различные 
устройства, состав, мощность и тип которых варьи­
руется от вида и особенностей подстанции. В общем 
случае потребителями СН являются:
нагревательная нагрузка (обогрев шкафов, при­
водов, коммутационных аппаратов, оперативного 
пункта управления (ОПУ), релейного щита);
«■ осветительная нагрузка (освещение распредели­
тельных устройств, ОПУ, релейного щита, под­
собных зданий и помещений); 
приводные механизмы коммутационных аппа­
ратов и РПН;
•» приводные механизмы компрессоров, насосов 
пожаротушения, систем охлаждения трансфор­
маторов, реакторов и других механизмов; 
ф выпрямительные и зарядные устройства, пита­
ющие систему постоянного оперативного тока;
«• устройства релейной защиты, противоаварийной 
автоматики, регистрирующие приборы, электро­
магнитная блокировка, цепи управления, устрой­










♦ устройства связи, сигнализации, телемеханики, 
компьютеры;
ф щитовые приборы, мнемосхемы;
♦ вентиляция, кондиционеры, бытовой обогрев;
ф сварочные посты, силовые розетки для бытовых 
и промышленных нужд.
Перечисленные потребители занимают различные 
места в технологическом процессе. Сбой или поломка 
каждого из них по-разному скажется на работе под­
станции в целом. Требования к функционированию 
устройств при воздействии ЭМП можно разделить по 
следующим критериям [5]:
А — нормальное функционирование технического 
средства в соответствии с установленными тре­
бованиями;
В — временное ухудшение или потеря функции или 
работоспособности технического средства, кото­
рые самовосстанавливаются;
С — временное ухудшение или потеря функции 
или работоспособности технического средства, 
которые требуют вмешательства оператора или 
перезапуска системы;
D — ухудшение или потеря функции, которые не 
могут быть восстановлены из-за повреждения 
оборудования (компонентов), программного обе­
спечения или потери данных.
Если рассмотреть ответственность функций, вы­
полняемых потребителями СН, то в порядке убывания 
их можно ранжировать следующим образом [5]:
ф защита технологического процесса, обработка 
данных и регулирование в режиме online;
ф управление и контроль, обеспечение работоспособ­
ности устройств, защита от аварийных процессов;
■» снятие показаний, сигнализация, наблюдение, 
интерфейс «человек-машина»;
❖ передача данных и сообщений, сбор и хранение 
данных, измерения;
«• обработка данных вне режима online, мониторинг, 
самодиагностика; 
ф вспомогательные промышленные и бытовые по­
требители.
Сопоставление приведённой выше информации вы­
полнено в табл. 1.
Из приведённой классификации следует, что боль­
шая часть потребителей СН выполняет ответственные 
функции и требует особого внимания к обеспечению 
надёжности их функционирования.
Влияние помех на потребителя
Д л я  разработки мероприятий по обеспечению ЭМС 
потребителей СН и выполнения работ по обследова­
нию ЭМО необходимо знать механизм влияния помех, 







Рис. 1. Структура механизма влияния
Источники помех
В процессе работы приёмники СН подвергаются раз­
личным электромагнитным воздействиям, которые 
можно разделить на внешние и внутренние.
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Таблица 7. Разделение нагрузки по критериям в зависимости от выполняемых функций
Критерий Выполняемая функция
А • защита технологического процесса, обработка 
данных и регулирование в режиме online;
• управление и контроль, обеспечение 
работоспособности устройств, 
защита от аварийных процессов
Потребители СН
снятие показаний, сигнализация, наблюдение, 
интерфейс «человек-машина»;
- передача данных и сообщений, сбор 
и хранение данных, измерения
■ обработка данных вне режима online, 
мониторинг, самодиагностика;
■ питание вспомогательной промышленной 
и бытовой нагрузки
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• нагревательная нагрузка (обогрев шкафов, приводов, коммутационных 
аппаратов, ОПУ, релейного щита);
■ приводные механизмы коммутационных аппаратов и РПН;
• приводные механизмы компрессоров, насосов пожаротушения, систем 
охлаждения трансформаторов, реакторов и других механизмов;
• выпрямительные и зарядные устройства, питающие систему постоянного 
оперативного тока;
■ устройства релейной защиты, противоаварийной автоматики, регистриру­
ющие приборы, электромагнитная блокировка, цепи управления, устрой­
ства поиска места повреждения в системе постоянного оперативного тока
■ устройства связи, сигнализации, телемеханики, компьютеры;
■ щитовые приборы, мнемосхема
осветительная нагрузка (освещение распределительных устройств, ОПУ, 
релейного щита, подсобных зданий и помещений); 
сварочные посты, силовые розетки для бытовых и промышленных нужд; 









Внешние электромагнитные воздействия связаны с: 
ф ударами молнии;
ф коммутациями в сети высокого напряжения; 
ф токами короткого замыкания в сети высокого 
напряжения; 
ф  электростатическими разрядами; 
ф  электромагнитными полями радиочастоты; 
ф  плохими показателями качества электроэнергии, 
обусловленными внешней сетью; 
ф нормальной работой силового оборудования 
в высоковольтной сети и возникающими при этом 
помехами;
ф другими электромагнитными воздействиями. 
Внутренние электромагнитные воздействия свя­
заны с:
ф короткими замыканиями в сети СН; 
ф  коммутациями индуктивной и ёмкостной нагруз­
ки в сети СН; 
ф плохими показателями качества электроэнергии, 
связанными с нелинейными нагрузками, непра­
вильным распределением нагрузки по фазам, пу­
сковыми токами двигателей, работой сварочных 
аппаратов и другими причинами.
Виды помех
Единичное электромагнитное воздействие может соз­
давать ряд ЭМП и оказывать воздействия на различ­
ные компоненты системы собственных нужд. Суще­
ствуют различные классификации ЭМП: по источнику, 
типу распространения, типу сигнала, длительности 
воздействия, вероятности появления и др. В рамках 
статьи классифицируем помехи по частоте и способу 
распространения [6]:
ф кондуктивные низкочастотные:
- гармоники, интергармоники напряжения элек­
тропитания;
- напряжения сигналов, передаваемых в системах 
электропитания;
- колебания напряжения электропитания;
- провалы, кратковременные прерывания и вы­
бросы напряжения электропитания;
- отклонения напряжения электропитания;
- нессиметрия напряжения в трёхфазных систе­
мах электроснабжения;
- изменения частоты питающего напряжения;






- наведённые напряжения или токи непрерывных 
колебаний;
- апериодические переходные процессы;




- электромагнитные поля, в том числе вызыва­
емые:
- непрерывными колебаниями;
- переходными процессами; 
ф  электростатические разряды.
Механизм распространения помех
Существуют различные механизмы распространения 
ЭМП, среди которых выделяют [7]: 
ф гальваническую связь; 
ф связь через электрическое поле; 
ф связь через магнитное поле; 
ф связь через электромагнитное излучение.
Механизм воздействия помех на потребителя
ЭМП может воздействовать непосредственно на само 
техническое средство или через подключённые к нему 
линии коммуникации. Конечной точкой воздействия 
ЭМП являются порты технического средства, среди ко­
торых для потребителей СН можно выделить (см. рис. 2): 
ф  порт корпуса;
ф порт электропитания переменного тока; 










1 Порт заземления 
Рис. 2. Порты технического средства
Каждый порт технического средства характеризу­
ется степенью устойчивости к воздействующей ЭМП. 
Помехоустойчивость портов обеспечивается и прове­
ряется при изготовлении и выпуске устройства.
Для получения общей картины механизмов влияния 









Таблица 2. Механизмы влияния помех
Электромагнитное воздействие
Удар молнии
Коммутации в сети ВН




Внешние воздействия на показа­
тели качества электроэнергии 




Внутренние воздействия на пока­
затели качества электроэнергии
Электромагнитная помеха Механизм распространения помех
Внешние электромагнитные воздействия







Связь через электромагнитное поле
Гальваническая связь
Связь через электромагнитное поле 
Связь через магнитное поле 
Гальваническая связь





































Рассмотрим технические требования, которые должны 
предъявляться к СН с точки зрения ЭМС исходя из 
опыта авторов обследования ЭМО и анализа докумен­
тов. К ним следует отнести требования к:
«• организации электрической схемы сети СН;
«• организации системы заземления нейтрали СН; 
ф кабельной канализации, силовым и контрольным 
кабелям;
«> защите потребителей и самих СН от ЭМП, в том 
числе к защите от перенапряжений;
♦ показателям качества электроэнергии;
<•> помехоустойчивости потребителей;
♦ помехоэмиссии потребителей.
Помимо выполнения технических требований не­
обходимо нормировать процедуры, направленные на 
достижение ЭМС потребителей СН. Такими процеду­
рами являются:
ф постановка в техническом задании требований к объ­
ёму и составу разрабатываемого проекта по СН;
«> проведение обследований СН перед разработкой 
проекта для действующих объектов;
♦ проведение экспертизы проекта для анализа при­
нятых в проекте мер;
♦ проведение измерений и испытаний после сооруже­
ния СН для анализа достаточности принятых мер;
♦ проведение измерений и испытаний СН в про­
цессе текущей эксплуатации.
В Беларуси нет стандарта, который бы однозначно 
устанавливал требования к ЭМС потребителей СН. 
Такие требования в разном объёме указаны в ряде стан­
дартов, обзор которых приведён в табл. 3.
Анализ нормативных документов (табл. 3) показы­
вает их основные недостатки:
♦ отсутствуют указания на объём проводимых ис­
следований СН, в связи с чем исследования либо
Таблица 3. Требования стандартов к ЭМС потребителей СН
Наименование ТНПА Перечень требований к СН
ТКП 339-2011 • необходимость обеспечения
ЭМС ТС (п. 4.1.5-4.1.7)
• защита кабелей на опорах с молние­
отводами от перенапряжений (п. 6.2.8.9)
ТКП 336-2011 • защита зданий и сооружений
от влияний молнии
ГОСТ 13109-97 • нормирование показателей качества
электроэнергии
СТП 09110.01.2.104-07 • кабельная канализация и экранирование
цепей;
• защита от импульсных перенапряжений;
• обследование СН перед разработкой 
проекта
СТП 09110.47.104-08 • кабельная канализация и экранирование
цепей;
• мероприятия по защите технических 
средств от помех;
• требования к помехоустойчивости 
технических средств
СТП 09110.35.302-09 • соответствие помехоустойчивости









не проводятся вообще, либо проводятся недо­
статочно глубоко; 
ф отсутствует перечень требований к проверке 
ЭМС СН в процессе текущей эксплуатации; 
ф отсутствует чёткий перечень требований, предъ­
являемых к СН с точки зрения ЭМС, в связи с чем 
многие ключевые вопросы на стадии проекти­
рования не рассматриваются вообще (качество 
электроэнергии, защита от перенапряжений, ор­
ганизация схемы питания и др.); 
ф отсутствуют требования к заземлению нейтрали, 
в связи с чем применяется неэффективная с точки 
зрения ЭМС система TN-C;
♦ некоторые из предписанных положений нереа­
лизуемы на практике (ТКП 339-2011, п.6.2.8.9).
Практический опыт обследования потребителей СН
Задача обследования СН подстанции на практике, как 
правило, возникает в следующих случаях:
♦ перед разработкой проекта по реконструкции 
подстанции для сбора исходных данных и анализа 
существующей ЭМО;
ф после нового строительства или реконструкции 
подстанции для анализа достаточности принятых 
в проекте мер.
Задачи подобного рода решались авторами на 18 под­
станциях напряжением от 35 до 330 кВ. При обследо­
вании СН применялись следующие методы:
ф прямые измерения ЭМП (качество электроэнер­
гии, электромагнитные поля, разряды статиче­
ского электричества, коммутации); 
ф имитационное моделирование (токи короткого 
замыкания, коммутации, удары молнии); 
ф расчётные методы;
ф  анализ схем организации питания потребителей 
СН и режимов их работы;
ф анализ помехоустойчивости потребителей СН, тре­
бований к критериям качества функционирования. 
По результатам проведённых исследований можно 
выделить следующие типичные несоответствия и не­
достатки:
ф применяется неэффективная с точки зрения ЭМС 
система заземления нейтрали; 
ф отсутствует разделение нагрузки по фидерам в за­
висимости от чувствительности потребителей 
к ЭМП и влияний потребителей на показатели 
качества электроэнергии; 
ф не применяются решения по защите потребителей 
от перенапряжений и других ЭМП; 
ф кабельная канализация не соответствует требо­
ваниям ЭМС; 
ф показатели качества электроэнергии не соответ­
ствуют требованиям ГОСТ; 
ф компоновка объекта и расположение устройств, 
как правило, неудачны (кабельная канализация 
вблизи молниеотводов, технические средства 
вблизи источников ЭМП и др.); 
ф решения по экранированию вторичных цепей 
либо отсутствуют, либо они неправильные (не­
оптимальные); 
ф несоответствие фактически выполненного монта­
жа требованиям проекта и ТНПА, особенно это 
касается заземления; 
ф  оборудование выбирается без учёта требований 
к помехоустойчивости и помехоэмиссии; 
ф не проводятся проверки ЭМС потребителей СН как 
при вводе, так и в процессе текущей эксплуатации; 
ф модернизация СН и внедрение современных 
электронных устройств проводится без учёта 
требований ЭМС.
Некоторые из описанных выше несоответствий про­
иллюстрированы на рис. 3-6.
Рис. 3. Высоковольтные шины 
расположены непосредственно 
над релейным щитком и распре­
делительным устройством СН
Рис. 4. Силовые и контрольные кабели 
проложены совместно без соблюдения 
защитного расстояния
Рис. 5. Кабель питания освещения заведён 









Рис. 6. Третья гармоника по напряжению превышает заданные 
ГОСТ 13109-97 нормально и предельно допустимые значения
Заключение
Система собственных нужд подстанций высокого на­
пряжения является вспомогательным элементом по 
отношению к основному технологическому процессу 
передачи и преобразования электроэнергии. Второсте­
пенная роль во многом обуславливает тот недостаток 
внимания, который уделяется этой системе. В резуль­
тате этого как при проектировании, так и в процессе 
эксплуатации многие из ключевых моментов по орга­
низации и обслуживанию СН упускаются из виду. Такое 
положение дел ведёт к значительному снижению на­
дёжности работы СН и питаемых от неё потребителей, 
ряд из которых требуют качества функционирования 
по критерию «А», то есть их работа непосредственно 
связана с надёжностью технологического процесса. 
Выход из строя таких потребителей может привести 
к серьёзным экономическим последствиям, связанным 
с недоотпуском электроэнергии и повреждением обо­
рудования.
Как свидетельствует опыт авторов, ситуация 
с ЭМС потребителей СН на действующих подстан­
циях является неудовлетворительной. Сложившая­
ся ситуация во много связана с отсутствием чётких 
требований к ЭМС потребителей СН в технических 
нормативных правовых актах и процедур, которые 
позволяют контролировать выполнение этих требо­
ваний. С другой стороны, проблемы связаны с отсут­
ствием должного внимания к помехозащищённости 
оборудования СН со стороны проектных и эксплуа­
тирующих организаций.
Для улучшения сложившейся ситуации, на взгляд 
авторов, необходимо:
♦ разработать нормативный документ, регламен­
тирующий в полном объёме требования к ЭМС 
потребителей СН подстанций высокого напря­
жения;
«■ разработать процедурные документы, позволя­
ющие устанавливать и контролировать соблю­
дение требований нормативных документов 
(типовое техническое задание; чек-листы, по­
зволяющие отслеживать выполнение требова­
ний при проектировании, экспертизе докумен­
тов, проверке ЭМО, эксплуатации).
Ну и, конечно же, чтобы указанные выше докумен­
ты «заработали», необходимо как минимум соответ­
ствующее внимание к ситуации проектантов и экс­
плуатации. вга
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